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Dear Customer,
We thank you for purchasing product.
Please read this user manual carefully before installing or servicing.

INSTALLATION AND OPERATING MANUAL.

A SAFETY INSTRUCTIONS :

All work, like installation or setting, must be carried out by the qualified electrician.

Follow all relevant safety regulations, guidelines and standards. An isolation facility (all pole
switch) with contact opening of at least 3 mm must be provided. Keep the stated voltage and
frequency. Before removing the cover, disconnect the product from power supply.

All installation, maintenance and setting must be done after disconnecting from power supply.
Do not allow children or persons with restricted physical sensory perception or mental abilities
or with lack of experience and knowledge to operate the device unless they are supervised.
Prevent children from playing with this device.

Axial fans VOX and radial fans VK are intended to work as indoor, in line fans and are suitable
for normal conditions (max. 40 °C, no dust or any explosive or aggressive pollution).

If this device is installed for ventilation while using chimney-bound fire-places simultaneously,
an adequate supply of fresh air must be provided.

A, MAINETANCE :

Disconnect power supply before any kind of maintenance work. VOX axial fans and VK radial
fans don't require any special maintenance. To clean the front case use soft cloth wit some
water and detergent. Don't' use any abrasive or aggressive substances.

WARRANTY :

The product is guaranteed to be free from defects in workmanship and parts in the warranty
period of 5 years from purchase. Defects that occur within this warranty period, under normal
use and care will be repaired or replaced with no charge for parts or labor.

The benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies in respect of
the product that the consumer has under territory laws. This warranty does not cover installati-
on, maintenance or adjusting work as well as normal wear and tear.

This warranty becomes void if the product was used contrary to instruction manual. This
warranty does not cover any defect caused by an accident, misuse, abuse, improper installation
or attempted repair by not authorized person.

In case of warranty claim please return the complete product with proof of purchase to your
local dealer.

DISPOSAL :
This device has been identified in accordance with the European directive 2002/96/
EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE. The Directive paves the
way for effective EU-wide withdrawal and utilization of waste appliances.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of

I  disposal.
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Vazeny zakaznik,
Dakujeme za zakupenie vyrobku.
Pred prvym pouzitim vyrobku sa dokladne zoznamte s navodom na obsluhu.

Navod na montaz a obsluhu ventilatora :

A Udaje tykajlice sa Vasej bezpeénosti :

Vsetky zapojenia vyrobku na elektrick( siet’ musi vykonat’ len osoba znala s odbornou
kvalifikaciou podl'a STN 34 3205 a vyhlasky o odbornej spdsobilosti v elektrotechnike ¢.50-
51/1978 Sb. - Elektrikar. Elektricka instalacia, do ktorej je zapojeny ventilator, musi byt’ vybave-
né osobitnym vypinacom, ktorého vzdialenost’ kontaktov je minimalne 3 mm. Napajacie napatie
a frekvencia musia zodpovedat’ parametrom na ventilatore. Pred akoukol'vek manipulaciou

s ventildtorom vzdy odpojte ventilator od elektrickej siete, najlepsie Specifickym vypinacom
(istiCom).

Pred demontézou ventilatora, odpojte vyrobok od elektrickej siete. Udrzbu a Cistenie ventilétora
robte len po odpojeni ventilatora od elektrickej siete.

Obsluha zariadenia musi byt’ vykonavana len osobou znalou a zoznamenou s tymto navodom.
Je zakdzané, aby zariadenie obsluhovali deti alebo osoby so senzorickymi alebo psychickymi
problémami. Ventilatory si uréené pre montaz v interiéri kde maximalna teplota prostredia
bude 40 °C. Ventilované prostredie by malo byt bez necistot a akychkol'vek abrazivnych latok
alebo vybusnych plynov. Pred montaZou je doleZité zabezpecit/, aby do ventilovanych miestnosti
nemohli unikat’ vybusné latky, spaliny alebo iné splodiny z otvoreného ohnia.

4, UDRZBA:

Pred akoukol'vek manipulaciou s ventilatorom vzdy odpojte ventilator od elektrickej siete
najlepsie Specifickym vypinacom (isticom). Ventilator pravidelne Cistite len pomocou vihkej han-
dricky s malym mnoZstvom saponatu. Vyvarujte sa pouZzivania abrazivnych prostriedkov alebo
chemickych rozpUstadiel, ktoré mozu vyrobok poskodit'.

ZARUKA :

Na vyrobok poskytujeme zéruku v trvani 5 rokov od datumu zakupenia. Zaruka sa vztahuje na
vyrobné vady, vady materialu alebo zavady funkcie pristroja.

Zaruka sa nevzt'ahuje na mechanické poskodenie, nespravne zapojenie vyrobku, nespravnu
obsluhu, pouZitie vyrobku v nevhodnych podmienkach alebo nevhodnym spdsobom, bezné
opotrebovanie, poskodenie tretou osobou alebo Zivelnou pohromou.

Pri uplatneni zaruky je potrebné priloZit' reklamacny protokol, ktory bude obsahovat’ datum
zakupenia vyrobku a presny popis zavady.

RECYKLACIA A ZIVOTNE PROSTREDIE :

Takto oznacené zariadenie je oznacené zhodne s direktivou EU 2002/96/EC o

nakladani s pouzitym elektrickym a elektronickym zariadenim (WEEE). Tento sym-

bol znamena, Ze so vsetkymi elektrickymi a elektronickymi zariadeniami, ktoré st

sucast'ou tohto vyrobku, nesmie byt nakladané ako s odpadom z domacnosti.

Namiesto toho by mal byt odovzdany na prislusné zberné miesto na recyklaciu
B ©lektrickych a elektronickych zariadeni. Zabezpecite-li spravnu likvidaciu vyrobku,

pomdZzete zabranit’ pripadnym negativnym nasledkom pre Zivotné prostredie a
l'udské zdravie, ktoré by mohli vznikn(t/, ak by sa s vyrobkom nevhodne zaobchédzalo ako s od-
padom. Recyklacia materialov pomaha uchovavat’ prirodné zdroje.Ak chcete ziskat’ podrobnejsie
informacie o recyklacii tohto vyrobku, obratte sa na obecny Grad, komunalne sluzby alebo
obchod, v ktorom ste vyrobok zakupili.
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Sehr geehrter Kunde,
Wir danken Ihnen fiir den Einkauf dieses Produktes.
Bitte lesen Sie sorgféltig die Bedienungsanleitung vor der Installation oder Einstellung durch.

EINBAUANLEITUNG UND BETRIEBSVORSCHRIFTEN — VENTILATOREN :

A SICHERHEITSVORSCHRIFTEN :

Der elektrische Anschluss und alle Einstellungsarbeiten diirfen nur von einer autorisierten (VDE,
SAP oder ahnliche) Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

Beim elektrischen Anschluss des Ventilators sind die Richtlinien des Landes-Elektro-Verbandes zu
beachten. Bei der Installation muss eine Trennmdglichkeit vorhanden sein (universal Netztrenns-
chalter), um die Trennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktoffnung in jedem Pol zu
gewdhrleisten. Die Spannung und die Frequenz vom Netz muss den auf dem Typenschild
angegebenen Werten entsprechen.

Vor dem Abnehmen der Abdeckung das Gerdt spannungsfrei machen. Alle Wartungsarbeiten nur
in spannungsfreiem Zustand vornehmen. Das Gerét darf ohne Aufsicht nicht von Kindern oder
Personen mit physischen, sensorischen oder geistigen Einschrankungen oder mangelhafter
Erfahrung benutzt werden. Die Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen.

Die Gerédte der Serie VOX und VK sind fiir die Montage im Liiftungskanal im Innenbereich und
zur Forderung normaler (nicht aggressiver, explosiver oder verschmutzter) Luft bei Temperaturen
bis max 40 °C geeignet. Vor der Installation muss sichergestellt werden, dass explosive
Substanzen, Rauchgas oder andere Produkte mit offenem Feuer nicht in belliftete Rédume
gelangen konnen.

.\ WARTUNG :

Alle Wartungsarbeiten nur im spannungsfreiem Zustand vornehmen.

Das Gerét benétigt keine besonderen Wartungsarbeiten. Zur Reinigung ein Tuch, evtl. feucht
benutzen. Keine aggressiven oder reibenden Mittel verwenden.

GARANTIE :

Der Hersteller iibernimmt fiir dieses Produkt eine Garantie bis zu 60 Monate (5 Jahre) ab

dem Einkaufsdatum. Alle Material oder Fabrikationsfehler werden in dieser Zeit kostenlos
beseitigt.

Die Garantie bezieht sich u.a. nicht auf Schéaden, die durch unsachgemé@Be Montage und fremde
Eingriffe entstehen, aber auch nicht auf falsche Installation oder schlechte Wartungsarbeiten. Im
Garantiefall bitte das vollstandige Gerét mit dem Einkaufsbeleg Ihrem Handler zuriick geben.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG :

Dieses Gerat ist entsprechend der europdischen Richtlinie 2002/96/EG m. uber
Elektro und Elektronikaltgerate (waste electical and electronic equipment - WEEE)
gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen fiir eine EU-weit gliltige Riicknahme
und Verwertung der Altgerate vor. Uber aktuelle Entsorgungshinweise informieren
Sie sich bitte bei Ihrem Handler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
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Szanowny Kliencie,
Dzigkujemy za zakup produktu.
Prosimy o uwazne przeczytanie zatgczonej instrukcji przez montazem i regulacjg urzadzenia.

Instrukcja montazu i obstugi wentylatora wyciagowego :

A Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa :

Podtaczenie urzadzenia do pradu, regulacja czasu pracy oraz wybor trybu pracy powinno by¢
wykonane przez fachowca z uprawnieniami (np. SEP, VDE i podobne). Podtaczajac urzadzenie do
sieci elektrycznej, nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisdw. Instalacja elektryczna, do ktérej
podtaczany jest wentylator, musi posiada¢ wytacznik zapewniajacy co najmniej 3 mm rozwarcie
stykéw wszystkich biegundw.

Napiecie i czestotliwos¢ sieci elektrycznej musi odpowiadac parametrom wentylatora. Wszelkie
prace instalacyjne, regulacyjne czy konserwacyjne wykonywac¢ wytacznie po catkowitym odtgc-
zeniu urzadzenia od sieci elektrycznej. Uzywanie urzadzenia przez dzieci, osoby z zaburzeniami
fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub przez osoby dysponujace niedostateczng wiedza
lub umiejetnosciami musi odbywac sie pod nadzorem. Nalezy pilnowa¢, aby dzieci nie bawity sie
urzadzeniem.

Wentylatory s przeznaczone do montazu w kanatach wentylacyjnych, wewnatrz pomieszczen,
w normalnych warunkach: temperatura maksymalna +40 °C, w powietrzu brak zanieczyszzen
(w szczegdlnosci substancji agresywnych czy wybuchowych). Montujgc wentylator, nalezy
przedsiewzig¢ $rodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazéw z otwartych
kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem.

‘\ KONSERWACIA :

Przed przystapieniem do czynnosci konserwacyjnych odfgczy¢ urzadzenie od sieci elektrycznej.
Urzadzenie nie wymaga konserwacji. W wypadku zabrudzenia zewnetrzng cze$¢ wentylatora
mozna oczysci¢ uzywajac wilgotnej Scierki i ewentualnie tagodnego detergentu. Nie uzywac
Srodkéw sciernych czy rozpuszczalnikow mogacych uszkodzi¢ powierzchnie.

GWARANCIA :

Wentylatory VOX i VK objete sa 5 letnig gwarancjg od daty zakupu.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Kupujacego wynikajacych

z niezgodnosci towaru z umowa. Wady materiatowe i produkcyjne sg w tym okresie usuwane
bezptatnie w czasie do 21 dni roboczych. W Gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych w wyniku
nieprawidtowego montazu, uzywania urzadzenie niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji 0sob
nieupowaznionych oraz innych przyczyn niezaleznych od producenta. Gwarancja nie obejmuje
czynnosci instalacyjnych, regulacyjnych czy konserwacyjnych opisanych w instrukcji obstugi, do
wykonania ktérych zobowigzany jest uzytkownik.Oby skorzystac z gwarancji nalezy przekazac
sprzedawcy kompletne urzadzenie wraz z czytelnym dowodem zakupu.

RECYKLING I UTYLIZACJA :
To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2002/96/EC oraz
Ustawa z dnia 29 lipca 2005,,0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. Z 2005 r. Nr 180, poz.1495) symbolem przekreslonego kontenera na odpady.
Takie oznaczenie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze
by¢ umieszczany facznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa
B domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbieranie w tym
lokalne punkty zbiorki, sklepy oraz gminne jednostki tworza odpowiedni system umozliwiajacy
oddanie tego sprzetu. Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektro-
nicznym przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikajacych z obecnosci sktadnikdw niebezpiecznych oraz niewtasciwego
sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.
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Vazeny Zakazniku.
Dékujeme za zakoupeni vyrobku.
Pred prvnim pouzitim vyrobku se diikladné seznamte s navodem na obsluhu.

Navod k montazi a obsluze ventilatord :

A Udaje tykajici se Vasi bezpeénosti :

Veskeré zapojeni vyrobku na elektrickou sit’ musi provadét pouze osoba znala s odbornou
kvalifikaci dle CSN 34 3205 a vyhlasky CUPB a CBU o odborné zpdsobilosti v elektrotechnice ¢.50-
51/1978 Sb. — Elektrikar.

Elektricka instalace, do které je zapojen ventilator, musi byt vybavena specifickym vypinacem,
jehoz vzdalenost kontaktd je nejméné 3 mm. Napajeci napéti a frekvence musi odpovidat parame-
trdim na ventilatoru. Pred jakoukoliv manipulaci s ventildtorem vzdy odpojte ventilator od elektrické
sité nejlépe specifickym vypinaCem (jisticem). Pfed demontézi ventilatoru odpojte vyrobek od
elektrické sité. Udrzbu a Cisténi ventildtoru provadéjte pouze po odpojeni ventilatoru od elektrické
sité. Obsluha zafizeni musi byt provadéna pouze osobou znalou a seznamenou s timto navodem.
Je zakdzano, aby zafizeni obsluhovaly déti nebo osoby se senzorickymi nebo psychickymi problémy.
Ventilatory jsou urCeny pro montaz v interiéru kdy maximalni teplota prostfedi nepfesahne +40 °C.
Ventilované povétii by mélo byt bez necistot a jakychkoliv abrazivnich latek nebo vybusnych plynd.
Pred montdzi je dllezité zabezpecit, aby do ventilovanych mistnosti nemohly unikat vybusné latky,
spaliny nebo jiné zplodiny z otevieného ohné. Ventilator nesmi byt vystaven externim
povétrnostnim vlivaim.

A, UDRZBA :

Pred jakoukoliv manipulaci s ventildtorem, vzdy odpojte ventilator od elektrické sité nejlépe
specifickym vypinac¢em (jisticem). Ventilator pravidelné Cistéte pouze pomoci vihkého hadfiku s
malym mnoZstvim saponatu. Vyvarujte se uzivani abrazivnich prostfedkd nebo chemickych
rozpoustédel, které mohou vyrobek poskodit.

ZARUKA :

Na vyrobek poskytujeme zaruku o délce 60 mésicll od data zakoupeni. Zaruka se vztahuje na
vyrobni vady, vady materidlu nebo zavady funkce pfistroje.

Zéruka se nevztahuje na mechanické poskozeni, nespravné zapojeni vyrobku, nespravnou
obsluhu, pouziti vyrobku v nevhodnych podminkach nebo nevhodnym zplisobem, bézné
opotrebeni, poskozeni tfeti osobou, Zivelnou pohromou nebo prepétim. Pfi uplatnéni zaruky je
poteba prilozit reklamacni protokol, ktery bude obsahovat datum zakoupeni vyrobku a pfesny
popis zavady.

RECYKLACE A ZIVOTNI PROSTREDI :

Takto oznacené zafizeni je oznaceno shodné s direktivou EU 2002/96/EC o nakladani
s pouzitym elektrickym a elektronickym zafizenim (WEEE). Tento symbol znamena,
Ze se vsemi elektrickymi a elektronickymi zafizenimi, které jsou soucasti tohoto
vyrobku, nesmi byt nakladano jako s odpadem z domacnosti. Misto toho by mél byt
predan na pfislusné sbérné misto za Ucelem recyklace elektrickych a elektronickych
B zafizeni. Zajistite-li spravnou likvidaci vyrobku, pomtiZzete zamezit pfipadnym
negativnim nasledkm pro Zivotni prostredi a lidské zdravi, které by mohly vzniknout,
pokud by se s vyrobkem nevhodné zachézelo jako s odpadem.
Recyklace materialél napomaha uchovavat pfirodni zdroje. Chcete-li ziskat podrobnéjsi informace
o recyklaci tohoto vyrobku, obrat'te se na obecni (ifad, komunalni sluzby nebo obchod, ve kterém
jste vyrobek zakoupili.



